
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17 

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE ESCOLA PROF. NILVA SILVA DE 
FRANÇA

Item Descrição Und Quant.

 1 CRECHE PROF. NILVA SILVA DE FRANÇA

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL. MÊS 18,0

 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.2.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 627,78

 1.2.2 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 8,0

 1.2.3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A

UN 1,0

 1.2.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 1,0

 1.2.5 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INCLUSIVE CAIXA DÁGUA 
1000L

UN 1,0

 1.2.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 20,0

 1.2.7 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 20,0

 1.2.8 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 30,0

 1.2.9 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 10,0

 1.2.10 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,0

 1.2.11 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 20,0

 1.2.12 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 4,0

 1.2.13 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 30,0

 1.2.14 Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 
gabarito de madeira

m² 5.002,14

 1.3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

 1.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1.877,91

Memória de Cálculo
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 1.3.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1.877,91

 1.3.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 87,0

 1.3.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 48,0

 1.3.5 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 864,0

 1.3.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 25,0

 1.3.7 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 56,0

 1.3.8 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 73,0

 1.3.9 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 288,0

 1.3.10 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 85,0

 1.3.11 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 130,0

 1.4 MOVIMENTO DE TERRA

 1.4.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 3.924,0

 1.4.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 650,0

 1.4.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 225,5

 1.4.4 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

m³ 700,0

 1.4.5 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 480,0

 1.5 ESTRUTURAS

 1.5.1 FUNDAÇÕES

 1.5.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 126,7

 1.5.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 52,03

 1.5.2 VIGAS BALDRAMES

 1.5.2.1 EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA m³ 204,224

 1.5.2.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 31,91

 
Rua Isaac Martins  - Centro - Barra do Corda / MA



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17 

 1.5.2.3 Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo 
Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm

m² 488,97

 1.5.3 PILARES

 1.5.3.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 48,35

 1.5.4 VIGAS SUPERIORES

 1.5.4.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 42,14

 1.5.5 LAJES

 1.5.5.1 PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20 
M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE 
ESPESSURA,FCK=35 MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE 
ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

m² 45,33

 1.5.5.2 ESCORAMENTO TUBULAR METALICO PARA FORMAS/LAJES CONCRETO m² 45,33

 1.5.6 MURO DE ARRIMO

 1.5.6.1 Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive 
forma de madeira e dreno de brita

m³ 32,0

 1.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO

 1.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 1.6.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3.315,07

 1.6.1.2 DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS m² 81,04

 1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

 1.7.1 Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo 
Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm

m² 600,0

 1.8 ESQUADRIAS

 1.8.1 PORTAS, PORTÕES E GRADES

 1.8.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 101,22

 1.8.1.2 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 20,0

 1.8.1.3 Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"

m² 29,76
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 1.8.1.4 Grade de ferro padrão escola, altura 1,55 m, com montantes em perfil "u" de 
chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 3.00m, barras verticais de seção 
quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais , inclusive 
mureta h=0.40m

m 87,75

 1.8.1.5 PORTA PERFIL FERRO E GRADE DE ENROLAR TIPO TIJOLINHO m² 4,0

 1.8.2 JANELAS E BASCULANTES

 1.8.2.1 JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO 8MM m² 79,23

 1.8.2.2 Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m² 10,98

 1.8.2.3 Vidro liso fumê 6mm - Rev 01_10/2021 m² 10,98

 1.8.2.4 Painel fixo em vidro temperado de 8mm m² 3,9

 1.8.3 PELE DE VIDRO E BRISES

 1.8.3.1 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 
refletivo

m² 52,98

 1.8.3.2 Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada m² 52,98

 1.8.3.3 Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, 
Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios

m² 76,67

 1.8.3.4 CONCRETO 1:3:5 PARA BRISES m³ 5,0

 1.9 SISTEMA DE COBERTURA

 1.9.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1.903,71

 1.9.2 COBERTURA TELHA METALICA PERKRON PRE-PINTADA UPK 25/1025-
0,7mm

m² 1.903,71

 1.9.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 202,09

 1.9.4 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.250,0

 1.9.5 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 315,79

 1.9.6 Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio 
inclusive instalação

m² 118,054

 1.9.7 CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PAR A 
CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA 
O

M 72,36

 1.9.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO m² 369,94

 1.10 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
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 1.10.1 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux café, 
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m² 1.053,96

 1.10.2 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus 
polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou 
emboço

m² 645,78

 1.10.3 Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no 
traço 1:0,5:6, espessura 25mm

m² 6.630,14

 1.10.4 CHAPISCO COM ARGAMASSA PRONTA EM PAREDES m² 6.630,14

 1.11 FORRO

 1.11.1 FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m² 1.522,43

 1.11.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 1.025,62

 1.12 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

 1.12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

 1.12.1.1 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em 
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

m² 2.051,94

 1.12.1.2 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 350,0

 1.12.1.3 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, 
esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 1.667,67

 1.12.1.4 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus 
polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou 
emboço

m² 221,41

 1.12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

 1.12.2.1 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fck=25MPa, desempolado.

un 4,0

 1.12.2.2 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 8cm EM PISOS m² 1.156,7

 1.12.2.3 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO COLOCADO M 217,73

 1.12.2.4 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 100,0

 1.12.2.5 Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio m² 1.202,57

 1.13 PINTURAS E ACABAMENTOS

 1.13.1 PAREDES

 1.13.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 6.630,14
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 1.13.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 6.630,14

 1.13.1.3 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador m² 6.630,14

 1.13.2 PEÇAS METÁLICAS

 1.13.2.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 200,0

 1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS

 1.14.1 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 211,0

 1.14.2 Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4"

pt 21,0

 1.14.3 Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4"

pt 23,0

 1.14.4 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável 
Ø 3/4"

pt 3,0

 1.14.5 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive 
aterramento

pt 43,0

 1.14.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,0

 1.14.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,0

 1.14.8 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 66,0

 1.14.9 Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 2,0

 1.14.10 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 50,0

 1.14.11 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 25,0

 1.14.12 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 15,0

 1.14.13 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") un 10,0

 1.14.14 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 16,0

 1.14.15 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") un 20,0

 1.14.16 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 3,0

 1.14.17 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0

 1.14.18 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 10,0

 1.14.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.500,0
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 1.14.20 Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com 
barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive 
disjuntores

un 1,0

 1.14.21 Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a 
óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. 
mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

und 1,0

 1.14.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.000,0

 1.14.23 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 500,0

 1.14.24 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300,0

 1.14.25 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 10.000,0

 1.14.26 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5.000,0

 1.14.27 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300,0

 1.14.28 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 600,0

 1.14.29 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 500,0

 1.14.30 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 300,0

 1.14.31 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 400,0

 1.14.32 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,0

 1.14.33 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm  (ref. 
mopa ou similar)

un 240,0

 1.14.34 LUMINÁRIAS

 1.14.34.1 Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. 
de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

und 165,0

 1.14.34.2 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (1) 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 35,0

 1.14.34.3 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

un 4,0
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 1.14.35 DISJUNTORES

 1.14.35.1 Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, 
tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A

UN 2,0

 1.14.35.2 Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 6,0

 1.14.35.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 45,0

 1.14.35.4 Disjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 2,0

 1.14.35.5 Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 
Siemens ou similar

un 2,0

 1.14.35.6 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un 6,0

 1.14.35.7 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta)

un 5,0

 1.14.35.8 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta)

un 48,0

 1.14.35.9 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 16,0

 1.14.35.10 Disjuntor bipolar DR 32 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 
Siemens ou similar,

un 2,0

 1.15 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM AR-
CONDICIONADO

 1.15.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

 1.15.1.1 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 100,0

 1.15.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 75,0

 1.15.1.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 75,0

 1.15.1.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 85,0

 1.15.1.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 35,0

 1.15.1.6 CAIXA PARA ABRIGO DE TORNEIRA DE JARDIM - ANEXO H.S.-043 (D) UN 5,0

 1.15.1.7 TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 3/4"" UN 2,0

 1.15.1.8 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

 1.15.1.8.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2,0

 1.15.1.9 Fornecimento e Assentamento de Caixa de Proteção de policarbonato p/ligação 
em parede

un 8,0
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 1.15.1.10 REGISTROS E CONEXÕES

 1.15.1.10.1 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm un 1,0

 1.15.1.10.2 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm un 2,0

 1.15.1.10.3 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 1,0

 1.15.1.10.4 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un 3,0

 1.15.1.10.5 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm un 2,0

 1.15.1.10.6 CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 32mm UN 3,0

 1.15.1.10.7 CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm UN 5,0

 1.15.1.10.8 Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 65,0

 1.15.1.10.9 Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 5,0

 1.15.1.10.10 Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 60mm un 3,0

 1.15.1.10.11 JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 25mm UN 2,0

 1.15.1.10.12 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm UN 2,0

 1.15.1.10.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,0

 1.15.1.10.14 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 60,0

 1.15.1.10.15 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0

 1.15.1.10.16 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm un 14,0

 1.15.1.10.17 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 25mm un 15,0

 1.15.1.10.18 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm un 1,0

 1.15.1.10.19 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm un 4,0

 1.15.1.10.20 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 40mm un 1,0

 1.15.1.10.21 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 50mm un 1,0

 1.15.1.10.22 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 30,0

 1.15.1.10.23 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,0

 1.15.1.10.24 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 2,0
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 1.15.1.10.25 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 60mm un 2,0

 1.15.1.10.26 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,0

 1.15.1.10.27 Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" un 2,0

 1.15.1.10.28 Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" un 6,0

 1.15.1.10.29 ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 2"" UN 2,0

 1.15.1.10.30 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0

 1.15.1.10.31 REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,0

 1.15.1.10.32 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,0

 1.15.1.10.33 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,0

 1.15.1.10.34 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0

 1.15.1.10.35 Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 17,0

 1.15.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 1.15.2.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 50,0

 1.15.2.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, 
máquinas de lavar, etc...)

un 20,0

 1.15.2.3 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 25,0

 1.15.2.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 100,0

 1.15.2.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 100,0

 1.15.2.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50,0

 1.15.2.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 150,0

 1.15.2.8 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,0

 1.15.2.9 JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,0

 1.15.2.10 JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,0

 1.15.2.11 JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,0

 1.15.2.12 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 65,0

 1.15.2.13 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,0
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 1.15.2.14 JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,0

 1.15.2.15 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40,0

 1.15.2.16 Junção 45° em  pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 10,0

 1.15.2.17 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm un 15,0

 1.15.2.18 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 10,0

 1.15.2.19 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm un 5,0

 1.15.2.20 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
75mm

un 30,0

 1.15.2.21 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
100mm

un 20,0

 1.15.2.22 Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm un 35,0

 1.15.2.23 Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm un 10,0

 1.15.2.24 Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 
50mm

un 10,0

 1.15.2.25 Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm

un 10,0

 1.15.2.26 Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
75mm

un 10,0

 1.15.2.27 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 8,0

 1.15.2.28 Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,0

 1.15.2.29 Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
50mm

un 10,0

 1.15.2.30 Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em 
aço inox

und 40,0

 1.15.2.31 FOSSAS E SUMIDOUROS

 1.15.2.31.1 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,0

 1.15.2.31.2 Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m un 2,0

 1.15.3 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

 1.15.3.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 300,0

 1.15.3.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 100,0

 1.15.3.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 35,0

 1.15.3.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,0
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 1.15.3.5 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,0

 1.15.3.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,0

 1.15.3.7 CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 
M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 5,0

 1.15.3.8 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 23,0

 1.15.3.9 Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 
50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual

m 118,67

 1.15.4 DRENAGEM AR-CONDICIONADO

 1.15.4.1 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 40,0

 1.15.4.2 Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 60,0

 1.16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

 1.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,0

 1.16.2 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 5,0

 1.16.3 Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021 un 17,0

 1.16.4 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 6,0

 1.16.5 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,55x0,60m, 
com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira deca 
cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada

un 5,0

 1.16.6 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
5,10x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira 
cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada

un 1,0

 1.16.7 Sifão metálico para pia inox 2" UN 6,0

 1.16.8 Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar un 6,0

 1.16.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 6,0

 1.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,0

 1.16.11 Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar un 12,0

 1.16.12 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 13,0
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 1.16.13 TANQUE DUPLO DE GRANITO SINTETICO 1,00X0,55CM C/ METAIS UN 1,0

 1.16.14 TAMPO/BANCADA DE PIA INOX INDUSTRIAL 4 CUBAS 50CM 2,40X0,70m UN 1,0

 1.16.15 Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, 
h=72cm e larg=80cm

m 21,13

 1.16.16 PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 
3/4"X3/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 200,0

 1.16.17 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 182,75

 1.17 SPDA

 1.17.1 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e 
conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e 
sinalizador duplo

un 2,0

 1.17.2 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 120,0

 1.17.3 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 2,0

 1.17.4 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-
771, marca de referência Termotécnica ou equivalente

m 800,0

 1.17.5 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 800,0

 1.17.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, 
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 80,0

 1.17.7 Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de 
pressão c/barramento

un 1,0

 1.17.8 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio UN 120,0

 1.18 COMBATE INCÊNDIO

 1.18.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12,0

 1.18.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25,0

 1.18.3 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 12,0

 1.18.4 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 25,0

 1.18.5 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 12,0

 1.18.6 Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 
marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

un 1,0

 1.18.7 Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, 
dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras 
(15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01

un 3,0

 1.18.8 Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 
bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / 
automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc 
complementar) - Fornecimento

un 1,0
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 1.18.9 Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 5,0

 1.18.10 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,0

 1.18.11 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2" un 20,0

 1.18.12 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE 
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A 
INCENDIO PREDIAL

UN 10,0

 1.18.13 Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un 15,0

 1.18.14 BOMBA INCENDIO THSI-18(R)10CV 179MM TRIF.220/380/440 THEBE UN 2,0

 1.18.15 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0

 1.18.16 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 250,0

 1.19 INSTALAÇÃO DE GLP

 1.19.1 HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS UN 1,0

 1.19.2 Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, 
chumbada com argamassa de cimento, cal e areia

m² 1,0

 1.19.3 Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") m 20,0

 1.19.4 Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio 
(instalação gás)

un 1,0

 1.19.5 Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) un 2,0

 1.19.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 
INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 1,0

 1.19.7 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 
INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 1,0

 1.19.8 Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás un 2,0

 1.19.9 Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação un 2,0

 1.19.10 Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar un 1,0

 1.19.11 Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou 
regulador, exclusive botijões

pt 1,0

 1.19.12 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10,0

 2 AUDITÓRIO

 2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 28,8
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 2.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 30,0

 2.1.3 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 580,0

 2.1.4 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 12,0

 2.1.5 REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 326,0

 2.1.6 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 5,0

 2.1.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 150,0

 2.2 INFRAESTRUTURA

 2.2.1 SAPATAS

 2.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 24,0

 2.2.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 9,6

 2.2.2 BALDRAME

 2.2.2.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 4,14

 2.2.2.2 Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo 
Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm

m² 95,0

 2.3 SUPERESTRUTURA

 2.3.1 PILARES E VIGAS

 2.3.1.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 12,23

 2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 150,0

 2.5 REVESTIMENTO

 2.5.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA PRONTA EM PAREDES m² 1.696,0

 2.5.2 Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no 
traço 1:0,5:6, espessura 25mm

m² 1.696,0

 2.6 PINTURA

 2.6.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1.696,0
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 2.6.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1.696,0

 2.6.3 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador m² 1.696,0

 2.7 SISTEMA DE COBERTURA

 2.7.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM 
DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE 
APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE 
FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS DE 20,01 A 30,00M,COM UMA DEMAO 
DE PINTURA A NTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E 
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MON TAGEM

M2 580,0

 2.7.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 64,26

 2.7.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO m² 113,88

 2.7.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 580,0

 2.7.5 Cumeeira termoacústica m 27,0

 2.7.6 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 97,52

 2.7.7 Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF

m² 12,19

 2.8 PISO

 2.8.1 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em 
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 550,0

 2.8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 650,0

 2.9 FORRO COM ATENUAÇÃO ACÚSTICA

 2.9.1 FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA 
MINERAL,C/PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 
19,0MM,COM ABSO RCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO 
TRAVESSA "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE 
ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU 
CONVENCIONAL,SUSPENSA POR M EIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM 
ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC.

M2 550,0

 2.10 PELE DE VIDRO E ESQUADRIAS

 2.10.1 Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada m² 117,085

 2.10.2 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 
refletivo

m² 117,085

 2.10.3 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 11,7

 2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2.11.1 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0
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 2.11.2 Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C

un 8,0

 2.11.3 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un 2,0

 2.11.4 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta)

un 1,0

 2.11.5 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta)

un 2,0

 2.11.6 Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 1,0

 2.11.7 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 4,0

 2.11.8 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável 
Ø 3/4"

pt 2,0

 2.11.9 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,0

 2.11.10 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,0

 2.11.11 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive 
aterramento

pt 8,0

 2.11.12 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 25,0

 2.11.13 Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. 
de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

und 15,0

 2.11.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 800,0

 2.11.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.200,0

 2.11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 150,0

 2.11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 500,0

 2.11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 600,0

 2.11.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350,0

 2.12 DRENAGEM DE AGUÁS PLUVIAIS

 2.12.1 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 12,0

 2.12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 120,0
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 2.12.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,0

 3 GINÁSIO POLIESPORTIVO

 3.1 SAPATAS

 3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 26,56

 3.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 10,62

 3.2 BALDRAME

 3.2.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 5,99

 3.2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 77,25

 3.2.3 EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA m³ 42,83

 3.3 SUPERESTRUTURA

 3.3.1 PILARES

 3.3.1.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 16,72

 3.3.2 VIGAS

 3.3.2.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 5,74

 3.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 735,89

 3.5 REVESTIMENTO

 3.5.1 Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no 
traço 1:0,5:6, espessura 25mm

m² 1.471,78

 3.5.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA PRONTA EM PAREDES m² 1.471,78

 3.6 COBERTURA

 3.6.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.000,0

 3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1.133,09
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 3.6.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1.133,09

 3.7 PISO

 3.7.1 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em 
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

m² 650,29

 3.8 PINTURA

 3.8.1 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 350,0

 3.8.2 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 450,0

 3.8.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 350,0

 3.8.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1.471,78

 3.8.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1.471,78

 3.8.6 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador m² 1.471,78

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 3.9.1 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0

 3.9.2 Disjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 1,0

 3.9.3 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta)

un 2,0

 3.9.4 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un 4,0

 3.9.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 230,0

 3.9.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,0

 3.9.7 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 20,0

 3.9.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 255,0

 3.9.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 800,0

 3.9.10 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

un 18,0

 3.9.11 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 4,0

 3.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES GINÁSIO POLIESPORTIVO

 3.10.1 ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA 
DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS 
INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA

m 250,0
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 3.10.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 116,59

 3.10.3 Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1,0

 3.10.4 Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão 
oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada

par 1,0

 3.10.5 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS

CJ 1,0

 3.10.6 Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"

m² 18,0

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 4.1 Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 
moldura

un 1,0

 4.2 Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, 
dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA

un 1,0

 4.3 Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 
m, fornecimento e instalação

un 45,0

 4.4 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

m² 15,0

 4.5 Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em 
alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação

un 42,0

 4.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 5.002,14

Total Geral

9.114.933,38
2.278.344,07
11.393.277,45

_______________________________________________________________

Total sem BDI
Total do BDI
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